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Zkudebni laboratof &. 1332 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Vodni hospodaistvi Jenikov
Jenikov 7
539 01 Hlinsko

Datum: 15.06.26
Véc:  Vyrok o shodé k protokolu o zkousce €. 3090/26

Porovnanim namé&kenych hodnot analytti ve vzorku vody ¢.4534, pod oznacenim Jenikov, vodojem -souvstazny
vzorek, s Vyhlagkou ¢.371/2023, kterou se méni Vyhlaska €.252/2004, kterou se stanovuji hygienické pozadavky
na pitnou a teplou vodu a rozsah a &etnost kontroly pitné vody, ve znéni pozd€jSich prepisi, lze Fici, ze vzorek

vody &.4534 je v souladu s touto vyhlaskou ve vech ze stanovenych ukazateld.

Nejistota mé&Feni pii vyroku o shodé neni zohlediiovana. Hodnoceni je provedeno jako porovnani laboratorniho
vysledku s limitem uvedenym v piisludné legislative.

Schvalil:

Ptiloha : Protokol o zkousce ¢&. 3090/26
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Protokol o zkousce ¢.3090/26

Misto provedeni analyz : Laboratof ENVIREX spol. s r.0. Chotébof
Lab.éislo vzorku : 4534
Zadavatel - Vodni hospodatstvi Jenikov

Jenikov 7, 539 01 Hlinsko

Lokalita : viz analyzy

Objednavka : prabézna

Odbér : pracovnik laboratofe — Jana Mélkovéa
Datum prijeti vzorku : 03.06.26

Datum provedeni analyz : 03.06.26 — 15.06.26

Termin dodani vysledki i maximaln¢ do 14 dna

Pocdet stran protokolu § 3

Informace a vysvétlivky k protokolu o zkousce:

Vysledky oznacené S byly ziskany subdodéavkou.

Metody s kddem N jsou mimo rozsah akreditace.

Pokud provadi odbér vzorku pracovnik laboratofe, jednd se o odbér v rozsahu akreditace.
Data dodana zakaznikem, za které¢ laboratof nenese odpovédnost, jsou vyznacena kurzivou.

Pozndmka:

Roz§ifena nejistota charakterizuje interval hodnot, ve kterém Ize s pravdépodobnosti 95 % ocekavat

skuteénou hodnotu naméiené resp. vypoctené veli¢iny. Je vyjadien jako dvojndsobek odhadu relativni smérodatné odchylky
méfené veliciny.
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1.Analyzy:

Oznaceni : vodojem — souvstazny vzorek
Lab.¢islo : 4534
Material : pitna voda
Odbér g PEL, SL
analyt jednotka zjisténa roz§iiena koéd
hodnota nejistota metody
Zékal ZF, 0.29 10 % CH-3
Pach Zadny CH-54
Chut Zadna intenzita CH-54
Barva mg Pt/l < 2 CH-2
pH 6.5 0.2 CH-1
Chem.sp.kysliku CHSK-my mg/l 0.52 20 % CH-22
Dusi¢nany NO3 mg/l 28.0 16 % CH-18
Dusitany NOy mg/l < 0.020 CH-17
Amonné ionty NH4" mg/l < 0.05 CH-19
Chloridy CI mg/l 49.6 10 % CH-13
Sirany SO4#) mg/l 34.8 10 % CH-14
Zelezo (Fe) mg/l < 0.05 CH-20
Hlinik (Al) mg/l < 0.05 CH-36
Mangan (Mn) mg/l < 0.010 CH-32
Konduktivita mS/m 32.0 6 % CH-5
Volny chlor mg/l < 0.03 CH-50
Teplota °¢ 9.1 10 % CH-57
Mikrobiologické a biologické ukazatele
Escherichia coli KTJ/100ml 0 S
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 S
Intestinalni Enterokoky KTJ/100ml 0 S
Psychrofil.bakterie KTJ/ml 0 S
(poéty koloniif pii 22 °C)
Mezofilni bakterie KTJ/ml 0 S
(podty kolonii pii 36 °C)
Abioseston % < 1 S
Mikroskop.obraz: zivé org. jedinci/ml 0 S
Mikroskop.obraz: pocet org. jedinci/ml 0 S
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2.Metody:
Jednotlivé postupy uloZeny v laboratofi k nahlédnuti.

Stanoveni pH potenciometricky dle CH-1 &ast 1 (CSN ISO 10523)

Stanoveni barvy spektrofotometricky dle CH-2 (CSN EN ISO 7887)

Stanoveni zékalu spektrofotometricky dle CH-3 (CSN EN ISO 7027)

Stanoven{ konduktivity konduktometricky dle CH-5 (CSN EN 27888)

Stanoveni sumy vapniku a hot&iku (tvrdosti) chelatometlicky dle CH-10 (CSN ISO 6059)

Stanoveni vapniku, sodiku, drasliku metodou plamenové emisni spektrometrie dle CH-11 &4st 1

CSN ISO 9964-3)

Stanoveni chloridd argentometricky dle CH-13 ¢ast 1 (CSN ISO 9297)

Stanoven{ sirani titra¢n& dle CH-14 &ast 2 (CSN 75 7477)

Stanoveni dusitanti spektrofotometricky a dusitanového dusiku dopo¢tem z namétenych hodnot dle CH-17
(CSN EN 26777).

Stanoveni dusi¢nanti spektrofotometricky a dusi¢nanového dusiku dopo¢tem z namétenych hodnot dle CH-18
(CSN ISO 7890-3)

Stanoveni amonnych iontl spektr ofotometricky, amoniakalniho dusiku a anorganického dusiku dopo&tem

z naméfenych hodnot dle CH-19 &ast 1 (CSN ISO 7150-1, CSN EN 26777, CSN ISO 7890-3)

Stanoveni zeleza spektrofotometricky dle CH-20 (CSN ISO 6332)

Stanoveni chemické spotieby kysliku manganistanem (CHSK-Mn) dle CH-22 (CSN EN ISO 8467)
Stanoveni kovli metodou atomové absorpéni spektrometrie s atomizaci plamenem (FAAS) dle CH-32 &st |
(CSN ISO 8288, CSN EN 1233, CSN ISO 5961, CSN 75 7385, CSN 1SO 7980)

Stanoven{ hliniku spektrofotometricky dle CH-36 &ast 1 (CSN ISO 10566)

Stanoveni volného chloru spektrofotometricky a komer&nim setem firmy Merck dle CH-50 (CSN ISO 7393-2)
Stanoveni pachu a chuti — orientaéni senzorické analyza dle CH-54 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)
Stanoveni teploty (t) dle CH-57 (CSN 75 7342)

S - Mikrobiologicky, biologicky rozbor:

SOP-35 : Escherichia coli , Koliformni bakterie

SOP-27 : Intestinalni enterokoky

SOP-36 : Mezofilni bakterie

SOP-36 : Psychrofil.bakterie

SOP-28A : Mikroskop.obraz: Zivé org., Mikroskop.obraz: poget org.

SOP-28B : Abioseston

Stanoveni provedla Vodohospodaiska spole¢nost Vrchlice- Maleg a.s. Kutna Hora,
Provoz laboratoii (akreditovand CIA pod &islem zkusebni laboratote 1289)

Vzorek odebran dle RZ C.12.1: SOP pro odb&r vzorkii — vody pitné (surové, upravené)
Priivodka vzorku (Zaznam o odbé&ru) & : 4534

Zkratky : PEL polyethylenova lahev
SL sklenénd lahev

3.Prohlaseni:
Tento protokol nesmi byt reprodukovéan bez pisemného souhlasu laboratoie ENVIREX S5 1/0 )Cﬁfﬁéh()%kjl{lak nez

cely. Vysledky se tykaji pouze pfedmé&tu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty (napr spravmhorchala te}q)

Datum vydani protokolu: 15.06.26 ' ;
Protokol schvalil: Mgr. M1r0§lava Fouskova
vedouci labox;atore

Toto je konec protokolu



